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Zuleitung 230V L/N/PE 3 x 1,5mm2

Absicherung: 10A

Bus vom Aussengerät (mind. 1,5 mm2 abgeschirmt)

Input 0-10V DC (Polarität beachten!)

Kühlen

Heizen

Ein / Aus

Betriebssignal

Störsignal

Saugleitungsfühler
(max. 200 mm nach dem Austritt aus dem Wärmetauscher)

Fühler an der Einspritzleitung
(max. 200 mm vor Eintritt in den Wärmetauscher)

Rückluftfühler

G

CN 18 1
TC 1 2

CN 19 1
TC 2 2

CN 20 1
Tai 2

Power supply
L

PE
N

CN 22

Q
P

Connect ODU

CN 42
CN42 1
CN42 2

IN5

CN 14
CN 14 5

CN 14
CN 14 7

CN 16
G2

Kühlen IN1
G2

Heizen IN2

Haier Kabelfernbedienung  
HW-AA101DBK   (im 

Lieferunfang enthalten)

B

+12V

Alarm 8

CN 12
A

Betrieb 6
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